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КОМБІНОВАНИЙ ТЕРМОТРАНСФОРМАТОР  
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Шатілова Т.  А. 
Сумський державний університет 
Одним  з  ефективних  способів  економії  ресурсів, а також захисту 
навколишнього середовища є широке впровадження тепло насосних уста-
новок, в яких низькопотенціальні теплові потоки перетворюються в пото-
ки з вищим рівнем. 
В системах тепло- і холодозабезпечення знаходять все більше викори-
стання  природні холодоагенти, такі як вуглеводні, діоксин вуглецю та 
аміак. В даній роботі розглянутий новий тип термотрансформатору, що 
працює на СО2. Перенос тепла від холодоносія, що циркулює через випар-
ник, на більш високий температурний рівень реалізується послідовно 
за рахунок підвода енергії до СТК–модулю та компресору другої ступені. 
Дана оцінка перспективності використання діоксида вуглецю у якості 
робочої речовини у темотрансформаторах. 
Розроблена принципово нова схема комбінованого циклу термотранс-
форматора, що з'єднує процеси у докритичній і транскритичній областях 
стану діоксида вуглецю. 
Для процесів у базовому контурі в докритичній області запропонована 
термотрансформація низькопотенціальної теплоти за допомогою стру-
минного термокомпресійного модулю. 
Застосування струминної термокомпресії розширює економічну зону 
за температурою підігріву мережевої води для вторинного контуру тепло-
насосного устаткування. 
Для систем теплозабезпечення відносного значення забезпечується 
енергоефективна моновалентність за режимом теплоносія 90/70. 
Особливість струминної термокомпресії складається у зменшенні ком-
пенсуючих енергозатрат на термотрансформацію шляхом включення 
до схеми насоса та підігрівача замість компресора 1-шої ступені. 
 
